Tehniskas (vizuilas) apsekoSanas atzinums

Tehniskas (vizualas) apsekosanas atzinums veikts Siguldas kapsgtas nedzivojamam &kam

(stradnieku majai 71,40m® lietderigaja platiba ar kadastra Nr. 8015 002 0501 001

(turpmik teksta — Stradnieku maja) un tai pieguloSai saimniecibas &kai 91,00m* ar

kadastra Nr. 8015 002 0501 003 (turpmak tekstd — Saimniecibas gka)), kas atrodas Miera

iela 24, Sigulda, Siguldas novada.

Apsekojot Stradnieku maju un Saimniecibas eku tika veikta to vizuala apskate. Segto

konstrukciju atsegSana un detalizéta iebiiveto blvizstradajumu tehniska izpgte saskana ar

apseko3anas uzdevumu nav veikta. Stradnieku majas un Saimniecibas &kas telpu plans
pievienots Pielikuma Nr.1, fotofiksacija — Pielikuma Nr.2.

Stradnieku majas tehniskais raksturojums:

3.1. Ekspluatacija nodoSanas gads — 1992.g.;

3.2. Funkcija un izmantoSana — kop3 2009.g. vasaras, kad klientu apkalpoSana tika
uzsakta Jaunaja kaplita Miera iela 11, Sigulda, praktiski netiek izmantota un
uzturéta, iznemot noliktavas telpu Nr.6, kas tiek izmantota k@ papildus novietne
inventdram (atraSanas vietas dé| (veco kapu teritorija) ka alternativa inventara telpai
Jaunaja kaplica Miera iela 11, Sigulda);

3.3. Tehniska stavokla raksturojums:
3.3.1.Jumts — metala segums, apmierinosa stavokli,
3.3.2.Sienas — silkatkiegeli, apmierinosa stavokli,
3.3.3.Parsedzes — koka, apmierinosa stavokli,
3.3.4.Gridas — koka, kopuma apmierino3a stavokli, gaiten — neapmierino$a stavokli,

remont&jamas,
3.3.5.Sanitarais mezgls — 2 sausas tualetes (telpas Nr.4 un Nr.5), neapmierinoSa
stavokli, remont€jamas. Daba telpa Nr.5 parveidota par noliktavas telpu;

3.4. InZenierkomunikacijas:
3.4.1.Apkures sisttma — apkure tikai telpa Nr.2, krasns, neapmierino$a stavokli,

remontgjama,
3.4.2 Elektrosistéma — neapmierino$a stavokli, remont&jama,
3.4.3.Udenspadeves sisttma — Gdensvads (no kopgjas kapsetas Odenspadeves

sistémas), padeve tikai telpa Nr.2, neapmierino3a stavokli, remontgjama, ievads
pie Stradnieku majas neapmierino$a stavokli, remont&jams,
3.4.4.Kanalizacijas sistéma — nosédbedre, neapmierinosa stavokli, remontgjama.

Saimniecibas ekas tehniskais raksturojums:

4.1. Ekspluatacija nodoSanas gads — 1992.g.;

4.2. Funkcija un izmantoSana — netiek izmantota, izpemot telpu Nr.4, kas, nemainot
funkciju, tiek izmantota uzkrato kaps€ta nozagéto kokmaterialu (malkas)
uzglaba$anai bez nepiecieSamibas tas izmanto$anai;

4.3. Tehniska stavokla raksturojums:

4.3.1.Jumts — onduline segums, kopuma apmierinoSa stavokli, atseviskas vietas
remont&jams sii¢u de| (telpa Nr.1),

4.3.2.Sienas — jaukta tipa (silkatkiegeli, koks), apmierinosa stavoklT,

4.3.3.Parsedzes — koka, apmierino$a stavokli,

4.3.4.Gridas — nav telpa Nr.4, telpas Nr.1 un Nr.2 betons, neapmierino$a stavokli,
remontgjamas, telpa Nr.3 betona plaksnes apmierinosa stavoklr,

4.4. InZenierkomunikacijas — elektrosistéma (nav telpas Nr.3 un Nr.4, ir telpas Nr.1 un
Nr.2 neapmierinosa stavokli, remontgjama).
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Pielikums Nr.1

Stradnieku majas un Saimniecibas eékas Miera iela 24, Sigulda, Siguldas novada
telpu plans




Pielikums Nr.2

Stradnieku majas un Saimniecibas ékas Miera iela 24, Sigulda, Siguldas novada
fotofiksacija
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4.attels. Stradnieku Méj a telpa Nr3.



5.attéls. Stradnieku Maja_telpa Nr2.

6.attels. Stradnieku Maja_telpa Nr1l.
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8.attels. Strniék{l‘MéJ a_telpa Nr4.
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10.attéls. Stradnieku majas_Saimniecibas ekas pagalmsl
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12.attéls. Saimniecibas eka_telpa Nr.1.




13.attels. Saimniecibas eka_telpa Nr.3.
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14.attels. Saimniecibas €ka_telpa Nr.4.
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